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WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

EW1

+ ramka  adaptacyjna  N/T

w  salach

-  EUROPANEL  LED  3800 Lm MICRO - PRM 

- wyłącznik  pojedynczy 

- LOTOS  Elegance  Sq  2400 Lm CMW 

- oprawa  oświetleniowa  sufitowa  

- gniazdo 230 V  

PC  LED  w  łazienkach

- oświetlenie  awaryjne LVNO  3W/1h

- gniazdo 230 V  bryzgoszczelne 

- tablica  bezpiecznikowa

- oznaczenie  wyjścia  ewakuacyjnego

- buczek sygnałowy z lampką FIM 1200 ENSTO

- przycisk pociągowy FAP3002 ENSTO

T

- połączenie  telekomunikacyjne

z  pokojem  dyżurki i korytarzem

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

EW1

T

T

- oprawa  oświetleniowa  ścienna  

- automat  do  otwierania  drzwi 
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Przebudowa  i  adaptacja  pomieszczeń  

 08.2018

 Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Ostrowcu  Św.

( parter  - blok A )  dla  potrzeb  pacjentów  pod

wpływem  alkoholu  i  środków  psychotropowych.

w  Ostrowcu  Św. ul. Szymanowskiego  11

27 - 400  OSTROWIEC

Zespół  Opieki  Zdrowotnej

Gustaw  Rzęsa
116/84

TB


